既有公共建築物無障礙設施
替代改善計畫作業程序及認定原則
中華民國101年5月25日內政部台內營字第1010804091號令修正「已領得建築執照之公共建築物無障礙設備與設施提具替代改善計畫作業程序及認定原則」為「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」，並修正全文，自即日生效。
一、
為使各級目的事業主管機關辦理未符無障礙設備及設施設置規定之建築物改善及核定事項有所遵循，俾符身心障礙者權益保障法第五十七條第三項規定，特訂定本原則。
二、
適用之建築物：指建築技術規則（以下簡稱本規則）建築設計施工編第一百七十條所定公共建築物且於本規則九十七年七月一日修正施行前取得建造執照而未符合其規定者；其改善項目之優先次序，由當地主管建築機關定之。
三、
公共建築物因軍事管制、古蹟維護、自然環境因素、建築物構造或設備限制等特殊情形，設置無障礙設備及設施確有困難者，其替代改善計畫，依下列規定辦理：
(一)
公共建築物已依八十五年十一月二十七日修正施行之本規則建築設計施工編第十章規定設置或核定之替代改善計畫改善者，視同具替代性功能。
(二)
公共建築物未改善者，得依第八點規定改善之，視同具替代性功能。

　　  前項建築物經當地主管建築機關認定應改善者，應辦理改善。
四、
九十七年七月一日本規則修正施行前已領得建造執照，於施工中尚未領得使用執照之建築物，在程序未終結前，仍得適用原建造執照申請時之本規則規定。
五、
第二點建築物之改善，應由當地主管建築機關依轄區實際需求訂定分類、分期、分區執行計畫及期限公告之，建築物所有權人或管理機關負責人，應依第二點之改善項目及內容依限改善並報當地主管建築機關備查。無法依第三點第一項第二款規定改善者，得由建築物所有權人或管理機關負責人依第九點規定提具替代改善計畫，報經當地主管建築機關審核認可後，依其計畫改善內容及時程辦理。

　　  前項由建築物所有權人或管理機關負責人提具之替代改善計畫，應包括不符規定之項目、原因及替代改善措施與現行規定功能檢討、比較、分析。
六、
當地主管建築機關應由相關主管單位、建築師公會、各障礙類別之身心障礙團體並邀請有關之專家學者組設公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組，辦理下列事項：
(一)
分類、分期、分區改善執行計畫及期限之擬定。
(二)
各類建築物行動不便者使用設施項目優先改善次序之擬定。
(三)
公共建築物替代改善計畫之諮詢及指導。
(四)
公共建築物可否提具替代改善計畫之認定及替代改善計畫之審核。
七、公共建築物依本原則規定改善增設之坡道或昇降機者，得依下列規定辦理：
(一)
不計入建築面積各層樓地板面積。但單獨增設之昇降機間及乘場面積合計不得超過二十平方公尺。
(二)
不受鄰棟間隔、前院、後院及開口距離有關規定之限制。
(三)
不受建築物高度限制。但坡道設有頂蓋其高度不得超過原有建築物高度加三公尺，昇降機間高度不得超過原有建築物加六公尺。
八、
公共建築物設置無障礙設施確有困難者，得依下列改善原則辦理。但改善原則未明列者，仍應依建築物無障礙設施設計規範辦理改善：
(一)
避難層出入口：
１、出入口平臺淨寬與出入口同寬，淨深不得小於一百二十公分。
２、出入口緊鄰騎樓，平臺坡度不得大於四十分之一。
(二)
避難層坡道及扶手：
１、避難層坡道及扶手應具連續性。
２、坡道淨寬不得小於九十公分。
３、無障礙通路高差在零點五公分至三公分者，應作二分之一之斜角處理。
４、無障礙通路高差在三公分以上者，應設坡道：
(１)
扶手：坡道兩端平臺高低差大於二十公分者應設置扶手。但坡道為路緣坡道，設置扶手會影響直行通路者，無須設置扶手。
(２)
防護：坡道兩端平臺高低差大於二十公分者，未鄰牆側應設置高五公分以上之防護緣。
(３)
中間平臺：坡道兩端高差大於七十五公分者，因空間受限，且坡道兩端高差不大於一百二十公分及坡度小於十二分之一者，得不受坡道中間增設平臺之限制。
(４)
坡度：坡道因空間受限，坡度得依下表設置，並標示需由人員協助上下坡道之標誌，且應視需要設置服務鈴。
  

	高 

低 

差 

（公 

分） 
	七 

十 

五 

以 

下 
	五 

十 

以 

下 
	三 

十 

五 

以 

下 
	二 

十 

五 

以 

下 
	二 

十 

以 

下 
	十 

二 

以 

下 
	八 

以 

下 
	六 

以 

下 

	坡 

度 
	十 

分 

之 

一 
	九 

分 

之 

一 
	八 

分 

之 

一 
	七 

分 

之 

一 
	六 

分 

之 

一 
	五 

分 

之 

一 
	四 

分 

之 

一 
	三 

分 

之 

一 


  

(三)
樓梯：
１、扶手：兩端平臺高差在二十公分以上者，如設置扶手將影響通路順暢者，不須設置。
２、防護緣：兩端平臺高差在二十公分以上者，未鄰牆側應設置高五公分以上之防護緣。
３、
警示帶：梯階前三十公分處應設置與樓梯同寬且深度不小於三十公分，顏色、質地與地面不同之警示設施。
４、
樓梯底版高度：樓梯底版至其直下方地板面淨高未達一百九十公分部分應設防護設施，可使用格柵、花臺或任何可提醒視障者之設施。
５、無須改善情況：
(１)
既有扶手圓形直徑或其他形狀外緣周邊與建築物無障礙設施設計規範不符者。
(２)
因空間受限，扶手水平延伸三十公分會突出走道者。
(３)
連續樓梯往上之梯級須退一步等無須改善。但內側扶手轉彎處仍須順平。
(４)
梯階之級高、級深及平臺中間設有梯階等結構體相關者。
(四)
昇降設備：
１、機廂尺寸：入口不得小於八十公分，機廂深度不得小於一百十公分。
２、
引導：昇降機設有點字之呼叫鈕前方三十公分處之地板，應作三十公分乘以六十公分之不同材質處理。
３、點字：呼叫鈕及直式操作盤，按鍵左邊應設置點字。
４、語音：機廂應設置語音設備。
５、
標示：昇降機外部應設置無障礙標誌。現存無障礙標誌與建築物無障礙設施設計規範未完全相同者，無須改善。但採用「殘障電梯」或其他不當用詞者，應予改善。
６、無須改善情況：
(１)
昇降機廂內扶手。
(２)
免設昇降機入口之觸覺裝置。
(３)
已設置輪椅乘坐者操作盤時。
(五)
廁所盥洗室：
１、
無障礙通路：至少應有一條無障礙通路可通達廁所盥洗室，寬度至少為九十公分，且應考慮開門之操作空間。
２、
門扇：裝設橫拉門有困難時可用折疊門。但不得使用凹入式門把或圓型喇叭鎖，且有半截式之蝴蝶葉鉸鏈彈簧門應立即拆除。
３、扶手：馬桶兩側得採用可動式扶手，沖水控制無須改善，且須考量可操作空間。
４、鏡子：鏡面底端與地板面距離大於九十公分者，可設置傾斜鏡面。
５、
下列設施應改善：上下方向反裝之L型扶手、馬桶兩側扶手高度不同、馬桶兩側扶手中心線距馬桶中心線之距離未介於三十三公分至三十七公分者。
６、
迴轉空間：至少有直徑一百二十公分以上，其中邊緣十五公分範圍內，淨高六十五公分以上。
(六)
停車空間：
１、
尺寸：缺乏下車空間者，可以停車位旁之通道作為臨時下車區使用，得不另劃設下車空區。
２、無須改善：停車格線與地面顏色有明顯對比色者，無須改善。
九、
公共建築物無障礙設施無法依第八點規定改善者，得依下列替代原則或其他替代方案提具替代改善計畫：
(一)
避難層坡道及扶手：建築物避難層主要出入口高低差障礙，受限於建築結構無法退縮且因緊鄰騎樓或人行道，無法設置坡道之空間者，得採以下作法：
１、
坡道設於其他入口處：於建築物其他避難層入口處設置坡道，且須於主要入口及沿路轉彎處設置引導標示。
２、
坡度：坡道之高低差在七十五公分以下，設置坡道坡度比大於第八點坡度表規定者，須設置服務鈴，並標示須由服務人員協助上下坡道。
３、
高低差不超過三十二公分：建築物設有服務人員者，可使用活動式斜坡版（坡度不得大於六分之一），並於入口處設服務鈴，由服務人員提供協助。
４、
高低差三十二公分至一百五十公分：設置輪椅昇降臺確有困難者，得採用樓梯附掛式輪椅昇降臺，並設置服務鈴，由服務人員提供協助。
５、高低差一百五十公分以上：
(１)
設置昇降機確有困難者，得設置輪椅昇降臺，並設置服務鈴，由服務人員提供協助。
(２)
設置輪椅昇降臺有困難者，得採用樓梯附掛式輪椅昇降臺，並設置服務鈴，由服務人員提供協助。
(二)
昇降設備：
１、
已設置昇降設備，機廂入口未達八十公分或機廂深度未達一百十公分，得以可收放式輪椅及機廂內設置活動座椅替代。
２、受限於建築基地及結構無法設置昇降設備者，得採用專人服務，並設置服務鈴。
(三)
廁所盥洗室：
１、
受限於建築基地及結構無法改善者，得以人員引導至距離出入口五十公尺範圍內同側街廓之無障礙廁所盥洗室替代。
２、
受限於建築基地及結構無法改善者，得以現有廁所盥洗室替代之，且經人員協助可供乘坐輪椅者使用。
３、
加油（氣）站受限於建築基地、結構或地下設備管線，設置廁所盥洗室確有實際困難者，得採用流動式無障礙廁所盥洗室。
(四)
停車空間：受限於建築基地及結構無法改善者，得以建築物出入口距離五十公尺範圍內同側街廓有身心障礙者專用停車位，並於出入口標示該專用停車位位置替代。
